	种  类
	摆放位置
	数量
	性  能

	干   粉
	新大楼1楼东楼道
	3
	正常

	干粉、泡沫1
	新大楼1楼中楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼1楼西楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼2楼东楼道
	3
	正常

	干粉、泡沫1
	新大楼2楼中楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼2楼西楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼3楼东楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼3楼中楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼3楼西楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼4楼东楼道
	3
	正常

	干粉、磷酸氢胺1
	新大楼4楼中楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼4楼西楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼5楼东楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼5楼中楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼5楼西楼道
	2
	正常

	干   粉
	新大楼6楼东楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼6楼东楼道
	3
	正常

	干   粉
	新大楼5楼内
	3
	正常

	干   粉
	美术、电脑、书吧、二楼多媒体、四楼多媒体
	5
	正常

	干   粉
	地下车库
	2
	正常

	合计
	
	57
	


解放路小学（新教学楼）灭火器放置部位
解放路小学（教学楼）灭火器放置部位
	种  类
	摆放位置
	数 量
	性  能

	二氧化碳
	教学楼2楼
	3
	正常

	泡沫、干粉1
	教学楼3楼
	3
	正常

	泡沫
	教学楼4楼
	4
	正常

	二氧化碳、泡沫
	教学楼5楼
	2
	正常

	ABC
	教学楼2楼楼梯处
	1
	正常

	ABC
	教学楼3楼楼梯处
	1
	正常

	ABC
	教学楼4楼楼梯处
	1
	正常

	干粉
	一楼仓库
	2
	正常

	    门卫
	     干  粉
	   2
	正常

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	19只
	


解放路小学（综合楼）灭火器放置部位
	干粉
	游泳馆
	2
	正常

	二氧化碳、氢水
	一楼大厅
	3
	正常

	ABC
	一楼配电间
	2
	正常

	二氧化碳
	科学实验室
	1
	正常

	二氧化碳
	科学实验室
	1
	正常

	二氧化碳
	科学仪器室
	1
	正常

	氢水泡沫
	2楼大厅
	2
	正常

	ABC
	文印室
	1
	正常

	氢水泡沫
	2楼大厅
	2
	正常

	二氧化碳
	电脑房
	1
	正常

	ABC
	体育馆
	2
	正常

	泡沫
	3楼多媒体
	3
	正常

	二氧化碳
	三楼图书馆门口
	3
	正常

	二氧化碳
	四楼电教馆
	3
	正常

	ABC
	食堂1楼
	2
	正常

	ABC
	  食堂2楼
	2
	正常

	ABC
	食堂2楼厨房
	1
	正常

	干粉
	门卫
	2
	正常

	ABC
	校园配电间
	2
	正常

	泡沫
	总务处
	2
	正常

	合计
	
	38只
	


