附件1：
常州市中小学（幼儿园）安全隐患清单
 
	单位名称
	隐患情况
	整改措施
	责任人
	整改时限

	薛家实验小学
	本部校区由于改扩建工程，7、18、19、30号消防栓（东连廊一~四层）供水被截
	1、增加巡防人员和巡防次数。2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、结合改扩建工程重新铺设管道进行修复。

	谢丰
	2021年9月1日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




